
IMC 801.14  ·  CONECTE EN LA ENTRADA. AGUAS ABAJO ES PRESIÓN POSITIVA.

Masterbuild Consulting
Florida PE 95945  ·  Miami  ·  masterbuildconsulting.com

FIELD PACKET

Not a County form

Conecte el aparato en el lado de entrada del extractor. Todo lo de
aguas abajo tiene que estar listado para presión positiva.

Paquete original. Un símbolo de ventilador en un detalle de tiro natural no es ese camino.

Flecha de flujo. Entrada. Descarga. Límite de presión positiva.
Si no se puede trazar, el diseño no está listo para permiso.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually
open.
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Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es una selección de extractor. Confirme 801.14 adoptado.

Educational. Confirm the adopted Florida Building Code and the live Miami-Dade page. Not a permit. Not legal advice. 1
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